ACCIONES ror un
FUTURO con AGUA

18 de Enero del 2023

SAN FRANCISCO

Muestreo de descarga en Ecoboulevard, WYNY.
Fecha: 16 de Enero de 2023. Hora de muestreo: 14:02 hrs.

Tipo de muestra: Valor instantaneo (V.1.) muestreo puntual

Reporte de resultados

Parametro Resultado | unidades Limites permisibleé )
pH 1798 UnidadesdepH | 6a9U.depH
o | 205 °C No establecido.
s lus ~— | Foestabledide,

sor _|>2000 mg/L | Noestablecido.
ssT 2200 mg/L_ 84 mg/L

DQO 5358 mg/L 210 mg/L
GyA |1 meg/L 2amg
Nt | >150 mg/L ~ 35mg/L i
Nitratos (NO3-) ;634_ - ”mg/L- No establecido. B
Amoniaco (NH3) >182 mg/L No establecido.
s-) |80 |mg/L No establecido.

T: temperatura, CE: conductividad él(’éclrica;;EDT:"sélidos disueltos totales; S5T: solidos suspund.:tdos lol.uli!s:.bcié'. demanda .qu-imi-c_a
de oxigeno; GyA: grasas y aceites; N t: nitrégeno total; $(-): sulfuros.

Conforme a la nueva NOM-001-SEMARNAT-2021, Que establece los limites
permisibles de contaminantes en las descargas de aquas residuales en cuerpos
receptores propiedad de la nacion, los parametros realizados y que si vienen
normados, sobre pasan por mucho el limite permisible: pH, SST, DQO, GyA y N ;
los demas, aun que no estan normados, son indicadores de la alta carga
contaminante que esta muestra contiene:CE,SDT y S-.

ATENTAMENTE

Q.B.P. OMAR A 0 ROMO MURGUIA
CALIDAD DEL AGUA
SAPAF

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTEMOC, 5/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, CR 36379, TEL: 01(474) 743 0776, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.




